
DISPOSICIÓN DE VENTOSA EN POZO
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PLANTA-SECCIÓN B-B'
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ALZADO SECCIÓN A-A'

Ø 0.60

FÁBRICA DE LADRILLO (1 PIE)

ENFOSCADO  Ó

PREFABRICADO H.A. e ≥ 16 cm

A'

PROTECCIÓN

Y SELLADO

TAPA Y CERCO DE

FUNDICIÓN DÚCTIL

B B'

JUN TA ELÁSTICA

MÓDULO

DE AJUSTE

Ø 1.20

FÁBRICA DE LADRILLO (1 PIE)

ENFOSCADO  Ó

PREFABRICADO H.A. e ≥ 16 cm

PATES DE

POLIPROPILENO

~0.16
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A

DN/ID ≤ 0.50

POCETA DE ACHIQUE

40 x 40 x 30 cm

ACOPLAMIENTO

BRIDA

VÁLVULA

VENTOSA

TRIFUNCIONAL

POCETA DE ACHIQUE

40 x 40 x 30 cm

DN/ID ≤ 0.50

~0.16
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